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| FTTx BOX - SO 28

| FTTx BOX na trafostanici SSD - SO 28
O Betdnovy stip

@) Trafostanica

FTTx BOX s primarnym splitom - SO 28

> | Opticka spojka 0S - SO 28

NAPATOVA SUSTAVA

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM
(PODLA STN 33 2000-4-41/2019)

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
1/PEN AC 230V 50Hz TN-C
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S

DC 48V SELV POE

4.11. OCHRANNE OPATRENIA:
SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

4.12. POZIADAVKY NA ZAKLADNU OCHRANU
(OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):

Prilcha A A1- Zakladna izolacia zivych Casti
A2 - Zabrany alebo kryty
PrilchaB  Prekazky a umiestnenie mimo dosah

4.15 DOPLNKOVA OCHRANA
4.15.2 Doplnkové ochranné pospajanie

UZEMNENIE:

STN 33 2000-5-54
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Zvazok mikrotrubiciek 2x14/10 mm

Opticka chranicka 40 mm

Opticky kabel FIBRAIN MK-LXS6, 48-vlakno,
G.657A1, 5.6mm
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